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1 Serviço de Abastecimento de Água  

1.1  Captação subterrânea de água  

1.1.1  Poço 01 -  DAE 

 

 

Localização da instalação 

 

 

 

Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial   
. 

Denominação do manancial ou da captação:  

Poço DAE 01 



 

FTP Reserva do Cabaçal-MT Nº 01-2025 - Página 4 de 92 

 

 
 

Localização do manancial ou da captação:  

 

IMPÉRIO DOS SABORES PRONTO PARA TE SERVIR - R. dos Bandeirantes, 502 - Cidade ALTA, Reserva do 

Cabaçal - MT, 78265-000, Brazil 

(Latitude: -15.1201467; Longitude:-58.3838717) 

Qual é o tipo de captação?  

 - Subterrânea 
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Existe placa de identificação da área do manancial de captação?  Não 
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A área da captação está cercada adequadamente?  Sim 

 

 
 

Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?  Não 

Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?  Sim 

Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na 

principal?  
Sim 

Observação: No almoxarifado do dae 

Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?  Sim 
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Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?  Sim 

Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?  Sim 
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A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança 

operacional adequadas?  
Sim 

 

 
 

O local apresenta bom estado de limpeza?  Sim 



 

FTP Reserva do Cabaçal-MT Nº 01-2025 - Página 9 de 92 

 

 
 

O local apresenta bom estado de conservação?  Sim 

O local apresenta bom estado de organização?  Sim 

No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; 

espessura de 10 cm)  
Sim 



 

FTP Reserva do Cabaçal-MT Nº 01-2025 - Página 10 de 92 

 

 
 

No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo 

o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?  
Sim 

Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência 

em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?  
Não se aplica 
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1.1.2  Poço 02 -  Tião  

 

 

Localização da instalação 

 

 

 

Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial   
. 

Denominação do manancial ou da captação:  

Poço 2 
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Localização do manancial ou da captação:  

 

R. Tiradentes, 42, Reserva do Cabaçal - MT, 78265-000, Brazil 

(Latitude: -15.119615; Longitude:-58.380285) 

Qual é o tipo de captação?  

 - Subterrânea 
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Existe placa de identificação da área do manancial de captação?  Não 
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A área da captação está cercada adequadamente?  Não 

 

 
 

Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?  Não 

Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?  Sim 

Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na 

principal?  
Sim 

Observação: No almoxarifado do dae. 

Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?  Não 
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Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?  Sim 
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Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?  Sim 

 

 
 

A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança 

operacional adequadas?  
Sim 
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O local apresenta bom estado de limpeza?  Sim 
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O local apresenta bom estado de conservação?  Sim 

O local apresenta bom estado de organização?  Sim 

No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; 

espessura de 10 cm)  
Sim 

 

 
 

No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo 

o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?  
Sim 

Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência 

em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?  
Não se aplica 
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1.1.3  Poço 03 -  Recinto  

 

 

Localização da instalação 

 

 

 

Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial   
. 

Denominação do manancial ou da captação:  

Poço recinto 03 
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Localização do manancial ou da captação:  

 

R. Seis de Agosto, 162, Reserva do Cabaçal - MT, 78265-000, Brazil 

(Latitude: -15.1222683; Longitude:-58.3793083) 

Qual é o tipo de captação?  

 - Subterrânea 
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Existe placa de identificação da área do manancial de captação?  Não 

 

 
 



 

FTP Reserva do Cabaçal-MT Nº 01-2025 - Página 22 de 92 

A área da captação está cercada adequadamente?  Não 

 

 
 

Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?  Não 

Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?  Sim 
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Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na 

principal?  
Sim 

Observação: No almoxarifado do DAE. 

Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?  Não 
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Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?  Não 
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Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?  Sim 

 

 
 

A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança 

operacional adequadas?  
Sim 

O local apresenta bom estado de limpeza?  Não 
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O local apresenta bom estado de conservação?  Sim 

O local apresenta bom estado de organização?  Sim 

No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; 

espessura de 10 cm)  
Sim 






















































































































